HOSPITAL
UNIVERSITARIO

DEPARTAMENTAL DE NARINO E.S.E.

SOLICITUD SIMPLE DE OFERTAS No. SAF.SP. 070-2018

OBJETO: SUMINISTRO, INSTALACION, PUESTA EN MARCHA Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE
CALDERA DE 20 BHP CON QUEMADOR PARA GAS PROPANO, SISTEMA DE ALIMENTACION DE AGUA Y
RETORNO DE CONDENSADOS - SUAVIZADOR AUTOMATICO DE AGUA DE 14 PULGADAS - CHIMENEA DE
11 ,375 PULGADAS DE DIAMETRO POR 15 ML. para la vigencia 2018 Hospital Universitario
Departamental de Narino E.S.E.

El Hospital Universitario Departamental de Narifio E.S.E. en observancia de lo dispuesto en el articulo
25 del estatuto de contratacidn y considerando que la cuantia del objeto a contratar es inferior a 500
smmly, invita a presentar oferta para la presente solicitud simple de ofertas.

INVITACION VEEDURIAS CIUDADANAS

Se invita a todas las veedurias ciudadanas interesadas, para que participen e intervengan en la etapa
precontractual y contractual de este proceso.

COMPROMISO ANTICORRUPCION

En el evento de conocerse casos especiales de corrupcién en las Entidades del Estado, se debe
reportar el hecho al Programa Presidencial “Lucha contra la Corrupcién”, a través de los nliimeros
telefonicos (1) 560 10 95, (1) 565 76 49, (1) 562 41 28; via fax al nimero telefonico: (1) 565 86 71; la
linea transparente del programa, a los niimeros telefénicos: 9800-91 30 40 - (1) 560 75 56; correo
electrénico, en la direccién: webmaster@anticorrupcién.gov.co; al sitio de denuncias del programa, en
la pagina de Internet: www.anticorrupcién.gov.co; correspondencia o personalmente, en la direccién
Carrera 8 No. 7-27 - en la ciudad de Bogota, D.C.

A los interesados en presentar una OFERTA para el SUMINISTRO, INSTALACION, PUESTA EN MARCHA Y
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE CALDERA DE 20 BHP CON QUEMADOR PARA GAS PROPANO,
SISTEMA DE ALIMENTACION DE AGUA Y RETORNO DE CONDENSADOS - SUAVIZADOR AUTOMATICO DE
AGUA DE 14 PULGADAS - CHIMENEA DE 11 ,375 PULGADAS DE DIAMETRO POR 15 ML, destinados al
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARINO ESE - VIGENCIA 2017, en cumplimiento a lo
dispuesto en el Estatuto Interno de Contratacion adoptado por la Junta Directiva mediante Acuerdo No.
006 de 23 de mayo de 2014:

El Hospital Universitario Departamental de Narifio E.S.E., Se permite SOLICITAR:

OFERTA para el SUMINISTRO, INSTALACION, PUESTA EN MARCHA Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE
CALDERA DE 20 BHP CON QUEMADOR PARA GAS PROPANO, SISTEMA DE ALIMENTACION DE AGUA Y
RETORNO DE CONDENSADOS - SUAVIZADOR AUTOMATICO DE AGUA DE 14 PULGADAS - CHIMENEA DE
11,375 PULGADAS DE DIAMETRO POR 15 ML, Equipo para el Hospital Universitario Departamental de
Narifio E.S.E., de acuerdo con las siguientes especificaciones técnicas:
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DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA

CALDERA DE 20 BHP - 150 PS| CON QUEMADOR PARA GAS PROPAND, CAPACIDAD 20 BHP, DISENO 1 PASO, PRESION
DE DISEND 150 PSI, PRODUCCION DE VAPOR 690 Ib/h, CAPACIDAD TERMICA 669.500 btu/h, LIBERACION TREMICA 1 UND

79.833 btu/tt2/h

SISTEMA DE ALIMENTACION DE AGUA Y RETORNO DE CONDENSADOS, UNA BOMBA PARA ALIMENTACION DE AGUA CON
CAPACIDAD DE 4.2 gpm Y UN MOTOR ELECTRICO TRIFASICO DE 3 HP, UN TANQUE CILINDRICO HORIZONTAL CON

CAPACIDAD DE 40 GALONES,CONEXIONES ENTRE TANQUE - BOMBA - CALDERA, SWITCH DE PROTECCION RB 122 PARA 1 LD
BOMBA EN CASD DE AUSENCIA DE AGUA, UN NIVEL VISIBLE CON GRIFOS DE PURGA, UN FILTRO Y UN MANOMETRO,
SUAVIZADOR DE AUTOMATICO DE AGUA DE 14 PULGADAS i UND
CHIMENEA DE 11,375 PULGADAS DE DIAMETRO X 15 ML, FABRICADA EN LAMINA DE ACERC AL CARBON Y GORRO
CHING * HRO
1. CRONOGRAMA

ACTIVIDAD FECHA LUGAR
PUBLICACION SOLICITUD DE 25 DE ABRIL DE 2018 www.hosdenar.gov.co link.
OFERTAS Contratacion y SECOP
PRESENTACION DE OFERTAS 27 DE ABRIL DE 2018, HASTA | En medio fisico en la urna ubicada

LAS 4:00 P.M. en la Subgerencia Administrativa y

Financiera del HUDN o al correo
electrénico
documentacionhosdenar@gmail.com
en formato PDF

EVALUACION DE OFERTAS 30 DE ABRIL DE 2018 Oficina Juridica, Financiera y
Mantenimiento
PUBLICACION DE LA 2 DEMAYO DE 2018 www.hosdenar.gov.co link
EVALUACION Contratacion y SECOP
SUBSANABILIDAD DE 3 DE MAYO DE 2018 HASTA | Subgerencia Administrativa y
REQUISITOS HABILITANTES LAS 4:.00 P.M. Financiera o al correo

documentacionhosdenar@gmail.com

y ellanos@hosdenar.gov.co

ACTA DE SELECCION 3 DE MAYQ DE 2018. Comité de Contratacion.

2. FORMA DE PRESENTACION DE LA OFERTA

AN

a. El oferente debera presentar la oferta de solicitud simple de ofertas para el SUMINISTRO,
INSTALACION, PUESTA EN MARCHA Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE CALDERA DE 20 BHP
CON QUEMADOR PARA GAS PROPANO, SISTEMA DE ALIMENTACION DE AGUA Y RETORNO DE
CONDENSADOS - SUAVIZADOR AUTOMATICO DE AGUA DE 14 PULGADAS - CHIMENEA DE
11.375 PULGADAS DE DIAMETRO POR 15 ML, seglin el anexo No. 2, el cual indica, el formato
de presentacion del sobre.

/
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b. Dentro del sobre el oferente deberd presentar su propuesta econdmica segln lo indicado el
anexo No. 2, el cual se abrira Gnicamente el dia sefalado para dicho fin.

c. El oferente debera presentar carta de presentacién de la propuesta seglin lo establecido
anexo No. 1.

3. CONDICIONES DE PRESENTACION DE LA COTIZACION: La cotizacién debera contener lo siguiente:

a. Descripcion del item, cantidad, unidad de medida, valor unitario y total de los bienes,
incluyendo IVA, FLETES Y DEMAS COSTOS INDIRECTOS.

b. Se solicita cotizar la REFERENCIA con las especificaciones técnicas requeridas por el Hospital.

4. REQUISITOS HABILITANTES PARA LA PRESENTACION DELAOFERTA:
Con la oferta respectiva, debera adjuntarse la documentacion que acredite los siguientes requisitos: e
Loy
5. REQUISITOS
5.1 REQUISITOS DECAPACIDAD JURIDICA:
Con la oferta respectiva, debera adjuntarse la documentacion que acredite los siguientes requisitos:

a. Certificado de Camara de Comercio, con vigencia no supertior a un mes de antelacioén a la
presentacion de la oferta. El establecimiento de comercio o persona juridica en su caso, debe
haberse constituido con anterioridad de cinco (5) afios a la fecha de presentacion de la oferta,
lo cual se verificara con el certificado de Camara de Comercio. Asi mismo el objeto comercial
de la misma debera corresponder al objeto ofertado.

b. Registro Unico Tributario (RUT).

c. Copia de cedula de ciudadania del representante legal de la persona juridica o de la persona
natural oferente, antecedentes disciplinarios, fiscales, certificacion de inhabilidades e
incompatibilidades, verificacién en el registro nacional de medicas correctivas, de acuerdo a
anexo 3.

d. Certificacion de no encontrarse incurso en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad
para contratar, establecidas en las normas legales vigentes.

e. Certificacion de pago de aportes expedido por contador o revisor fiscal seglin corresponda o de
la persona natural oferente seglin sea el caso, mediante el cual se acredite que el oferente se
encuentra a paz y salvo en el pago de aportes a: seguridad social, salud, pension, riesgos
laborales y parafiscales.

_f. RUP, vigente y en firme. El proveedor deberd estar inscrito en por lo menos uno de los
4 siguientes codigos:

CALLE 22 No. 7 - 93 Pargque Bolivar - San Juan de Pasto / Narifio :
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e« 40000000 - Componentes y Equipos para distribucion y sistemas de
acondicionamiento.

e 40101800 - Equipo de Calefaccion y Piezas y Accesorios.

s 40101833 - Encendedor para calderas o calentadores.

g. La Entidad verificara que la clasificacion que presenta el oferente le permita ejecutar el
contrato que se pretende suscribir.

h. Verificacién en Sistema Nacional de Medidas Correctivas, la aceptacion de lo establecido en el
anexo 3 (Andlisis del riesgo y la forma de mitigarlo).

i, Documento donde conste la aceptacion de lo establecido en el anexo No. 3.

a. REQUISITOS DE CAPACIDAD TECNICA:

La oferta debera contener lo siguiente:

c. Certificaciones de experiencia (maximo tres), de contratos suscritos en los Gltimos 5 anos,
cuyo valor sumado sea superior al 100% del valor del presupuesto oficial de la presente
solicitud simple de oferta. Las constancias deberan indicar valor del contrato, nombre del
contratante, del contratista, fecha de suscripcién del contrato y cumplimiento del objeto.

d. La cotizacién debe realizarse en moneda colombiana.
e. No se aceptaran las propuestas que superen el presupuesto oficial.

6. PRESUPUESTO PREVISTO:
El presupuesto previsto por el Hospital para la presente cotizacidn asciende a la suma de:
SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($72.300.000,00)
7. CONDICIONES DE ENTREGA DEL PRODUCTO:
a. Garantizar que los componentes y accesorios del equipo descritos en el objeto cumplan con

las especificaciones técnicas contratadas y que sean de marca reconocida en el mercado.

b. Garantizar la entrega del equipo en el tiempo estipulado en el contrato.
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c. Garantizar que el equipo y sus accesorios se entreguen en buen estado y proceder a la
sustitucion sin ninguin costo adicional, dentro de las 72 horas siguientes al reporte del
contratante, en caso de que llegaren en mal estado, o presentaren defectos de calidad o
empaque, previa certificacion expedida por el supervisor del Contrato, de tal manera que el
CONTRATISTA cumpla con todas las especificaciones contenidas en la propuesta.

d. El equipo debera entregarse de acuerdo a la Politica de Introduccién de Tecnologia del HUDN,
anexando toda la documentacién pertinente para legalizacion del contrato (Control de
originalidad, Cumplimiento del decreto 4725 de 2005, Entrega de manuales y documentacion
técnica en idioma Espafnol, Certificado de Importacién y nacionalizacion del equipo,
Preinstalacion e instalacion del equipo en el servicio requerido, Entrega del equipo en plaza
(HUDN), Recepcion técnica definitiva con acta técnica de mantenimiento, Garantia,
cronograma de Mantenimiento, Certificacion de Soporte técnico, Plan de capacitacion o
entrenamiento.

e. El contratista no podra negarse a entregar el equipo y accesorios, aduciendo motivos de baja
oferta, baja demanda, escasez en el mercado, tramites aduaneros y/o de importacion,
licencias, vacaciones colectivas o variaciones en el precio de la oferta. En caso de fuerza
mayor o caso fortuito que impida la entrega, el Contratista debera realizar todas las gestiones
necesarias para la consecucion y entrega del mismo al Hospital.

f. Con la presentacion de la cotizacién, se entiende que el oferente acepta de forma integral
estas condiciones y contratar seglin sea el caso, con el Hospital.

g. La oferta presentada sera inmodificable en el valor y sus condiciones, el contratista no podra

variar el valor ofrecido en detrimento del valor ofertado salvo acuerdo de las partes y en
beneficio del objeto social del hospital.

8. CRITERIO DE SELECCION.

Se seleccionara al oferente, que luego de superar la evaluacion de los requisitos juridicos, financieros,
técnicos y econémicos, obtenga el mayor puntaje en los siguientes factores.

8.1 PRECIO (100 puntos)

PP = (OMV * 100)/VP

PP = Puntaje de precios
OMV = Precio de la oferta mas econémica

VP =Valor de |la propuesta
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9. PLAZO DE EJECUCION DEL EVENTUAL CONTRATO:

El eventual contrato de suministro e instalacién, se ejecutard en el plazo de sesenta (60) dias
correspondientes a la vigencia fiscal 2018, por tanto, los precios cotizados se entenderan fijos durante
este término, contados a partir de la entrega de |a oferta.

10. FORMA DE PAGO
De la siguiente manera:

a) 50% del valor total del contrato en calidad de pago anticipado, b) 40% de acuerdo a actas
parciales y, c) 10% restante, una vez se haya realizado la entrega, puesta en marcha y
funcionamiento del equipo.

11. REGIMEN APLICABLE:

De conformidad con lo previsto en el inciso segundo del pardgrafo 2° del articulo 15 del Manual
Interno de Contratacién, se realizarad un analisis de los precios del Mercado que se podra hacer entre
otras formas, a través de cotizaciones solicitadas en forma verbal o escrita, estableciendo
expresamente que ni la formulacién de la solicitud ni la presentacion de la cotizacion generan
compromiso u obligacién de contratacién por parte del Hospital Universitario Departamental de Narifo
Empresa Social del Estado.

12. POLIZAS:

De cumplimiento equivalente al 10 % del valor del contrato con una vigencia igual al termino de
ejecucion del contrato y seis meses mas. De Calidad equivalente al 10 % del valor del contrato con
una vigencia igual al término de ejecucién del contrato y seis meses mas. De Pago Anticipado
equivalente al 100% del valor dado en calidad de anticipo con una vigencia igual al termino de
ejecucion y seis (6) meses mas.

Cordialmente,

— -

MAR}O FERNANDO' BRAVO CABRERA
Gerente (E)

Q.
Elaboro: Maria Elizabeth Llanos Erazo - Profesional Especializado Recursos Fi'sicos‘/

Reviso; Jorge Enrique Bautista - Jefe Oficina Juridica /
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ANEXOS

F ANEXO 1

San Juan de Pasto,

Doctor:

JAIME ALBERTO ARTEGA CORAL

Gerente (E)

Hospital Universitario Departamental de Narifo E.S.E.

La ciudad

Ref.. (Nombre de Invitacién a Cotizar)

El presente escrito tiene por objeto presentar la cotizacidn para el SUMINISTRO, INSTALACION, PUESTA
EN MARCHA Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE CALDERA DE 20 BHP CON QUEMADOR PARA GAS
PROPANO, SISTEMA DE ALIMENTACION DE AGUA Y RETORNO DE CONDENSADOS - SUAVIZADOR
AUTOMATICO DE AGUA DE 14 PULGADAS - CHIMENEA DE 11 ,375 PULGADAS DE DIAMETRO POR 15
ML., para la vigencia 2018 Hospital Universitario Departamental de Narifio E.S.E., de acuerdo con los
términos y condiciones de la solicitud y de conformidad con lo establecido en este documento y los

anexos de la propuesta adjunta.

Asi mismo, el suscrito declara que:

1. Tiene capacidad legal para firmar y presentar la cotizacion.

2. El o los contratos que se llegare a celebrar en caso de adjudicacion, compromete totalmente a la
sociedad que legalmente represento.

3. He revisado cuidadosamente los documentos de la cotizacion, incluidas sus aclaraciones vy
renuncio a cualquier reclamacién por desconocimiento o errénea interpretacion de la misma.

CALLE 22 No. 7 - 93 Parque Bolivar - San Juan de Pasto / Narifio ‘ m bissdaris |
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4. La sociedad que legalmente represento y el personal con el cual se desarrollard los procesos
cotizados, no estan impedidos por causa de inhabilidades y/o incompatibilidades establecidas en
las leyes colombianas para contratar con el HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE

NARINO E.S.E.
5. He recibido toda informacion necesaria para presentar debidamente la cotizacion.

6. En la eventualidad de que sea adjudicado el contrato, me comprometo a realizar, dentro del plazo
maximo que fije el HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARINO E.S.E. todos los
tramites necesarios para legalizacién y adquisicién de las pdlizas solicitadas.

7. Que el contenido de la cotizacién es valido por un minimo de sesenta (60) dias, contados a partir
de la fecha y hora del cierre de la misma.

8. Que conozco el estatuto de contratacidn del Hospital Universitario Departamental de Narino,
acuerdo No. 006 de 2014 proferido por |la Junta Directiva del Hospital.

9. Que no soy deudor moroso del Estado o tengo acuerdo de pagos urgentes.

10. Que conozco y acepto el anexo No. 3.

11. Valor de la cotizacién: $

Atentamente,

(Nombre del representante legal)
Cédula de Ciudadania No.

(Nombre completa de la firma cotizante)
NIT

Direccidn, Teléfono, Fax
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| ANEXO No. 2

COMO PRESENTAR LA COTIZACION ECONOMICA

1. EN EL SOBRE:

SOBRE No.1

COTIZACION ECONOMICA

NOMBRE DEL OFERENTE

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

DIRECCION
CIUDAD
TELEFONO
EMAIL
SOLICITUD DE COTIZACION No
OBJETO DE LA COTIZACION:
CALLE 22 No. 7 - 93 Parque Bolivar - San Juan de Pasto / Narino ' n hosdenar |
Conmutador 7333400 - Fax 7333408 y 7333409 I Pt
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ANEXO 4.

FORMATO DE PRESENTACION DE LA COTIZACION ECONOMICA

VALOR A
ITEM DESCRIPCION PRODUCTOS UNDI I i [ IONITARIO G (1 T
IVA)
1
2

El nimero de items puede variar (incrementar o
disminuir)

TOTAL

CALLE 22 No. 7 - 93 Parque Bolivar - San Juan de Pasto / Narino
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DESCRIPCION DE PRACTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO
Y MEDIO AMBIENTE DEFINIDOS PARA ANEXAR A LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES DE
LOS CONTRATISTAS

Todo contralista del Hospital debe cumplir con Ins siguientes condiciones, segin lo aplique de
acuerdo con la modalidad de contrato y con las condiclones o limitaciones que en este se
estoblezean:

1. FORMACION Y SENSIBILIZACION

* Soclnlizar ol Sistama de Gestién de Soguridad y Salud en ¢l Trabojo, Medio Ar(ghlnnl;r\'(:i se
oncuantra establecldo) y Calldad da In empresa contratistn y Hospltal, gonserv rfglslrns y
enviar copla de los mismos o los oflcinns resp bles de cadn p ¢ ul._lnlcrl‘u\ del HUDN,

+ Todos los contralistas bajo cunlquier modalidad de ponlrn(!o },hnn' garantizar el
conocimienio y realizar In difusion o sus omplandos_ﬂ‘é los temns relncionades a In
prevencidn de sus riesgos prloritarios y conservar los r’qgl's!rm‘cf:rraupondlamus

L N

+ Particlpar de caractor obligatorio en Ins actividpdes'de nénglhlllznclﬂn en Seguridad y Salud
on ¢l Trabajo, Medla Ambiente, Calidad y 5.0,6,C.5 programadns por ol Hospital, llevar
ragistros proplos da In asistencla a estas Ellvl;_iu‘du‘l: on casa da sar raquerldos por e| HUDN,

\

- )
Sensibillzar y dar formaclén al nars?'nal en las nspectos & Impactas amblentales relnclonados
con las octividades que desarrolfa, \
—
* Sensibllizar y dar fmmm.-lnp al 'pgrsonur en Identificacién de Paligros Evaluaclén de Riesgos y
Determinacion de C_on‘r_glm_ ldclonndos con su actividad econdmlca y dreas a interveni
dentro del hospllnl’.\ '~

* Soclalizar Ii{u_Tnljeln\.'.-.du Emergencla y Hojas de Soguridad de las sustanclas quimlcas
uillizndge arildesarrollo de sus labores.
:‘/ i \d\

e las es ¥ practicas do respuesta ante emorgencias, formacién an

rticipar en los simulacros programados por ol HUDN y renlizar de manera activa
simulacros al inlerior do su empresa, conservando fos registros en caso de ser requeridos por
“ el Hospltal,

(' ,jllm\nrun ausilios, manejo de extintores, transporte de pacientes, ovacuncidn y rescale y

* Todo contratista dobe sensibllizar periédicamonte o sus empleados con raspecto a las
normas Intarnas del Hospltal para el use eficiente do los rocursos que se roquiaran para
ejecutar Ins actividndas objoto dol contrate,
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* Demosirar las competencins del personal de acuerdo a la tarea especilica de ejecucion,

2, CONTROLES OPERACIONALES

Para lograr un contral ad do de les ambl les y de los peligros ncupuclonnln;
asoclndos ol desarrello de |ns actividndes del contrallstn, este debe cumplir las Indlcaclonds
que se establecen pora Ins buenns practicas de control que se describen a uunﬂnuqnlﬁn. 4\

través de la Implemr ién procediml des o la naturalezn do los riuugus. \ ‘)
2.1 Mancje Integral do Residuos .
/
P
» Secparacién en ln fuente de residuos ulilizando ad lamente los recif '3-Ybicados en
Ins diferentes drens del hospllal, gulandose por la sennllzacla fulod, dnestos.

=\

#« En los lugares dondo so almaconen roslduos Ilqyldos de nrlgun pollgroso deben
mantener diques o borreras de preteccidn de dnlngﬁns. tnl]n'tnn do emergencia y material
nbserbonto para atoncién de derrames, < <

= No arrojor reaiduos sélidos, ni liquides a lna drcf’iuju."

N
* Llovar ol registro definido por ¢ HUDN, du Ins cantidades do residuos discriminando los
peligrosos do los no pellgrosos y In(nurovuchnhlnu do los no aprovachables,

\,
« Mantener sefinlizndos, o, enndns y“nsendos los sitios de alr miento de
segiin su noturaleza o deatino, )

= Evitar arrojor snlvuﬂt\es. cumi:usllhlnl o sustanclas quimicas peligrosas a los dronajes.
g N\
* Entregar Io; ruslduns separados on los hororios y frecuenclas establecidas en el hospital.

. EIuE\o!rnr\' {lre:cmar al supervisor o Inferventor el procedimiento de manejo y disposicién de
rwlduns especinl o peligrosos que generan sus aclividndes, el cual puede ser
.{ndepundimlu o Integrado al manejo del hospltal {Hospilalarios, sustancins
qil‘.:lm cas, solvenles suclos, aceltes gastados, baterias gnstadns, residuos de derrames

tre otros).

2.2 Maneje Segure de Sustancias Quimicas
= Mantener un inventario de Ins sustancias quimicns o productos quimicos utilizados en el

desarrolio de Ins netividades dentro del hospital y entregarle al dren de gestisn ambiantal.
Para ello utllizar el formato del hospital: Invantarlo de Sustancins Quimicos MAAMB-003
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¢ Coordinnr con el dren de gestisn amblental el contral de los productos quimnicos que
yn tienen un manejo dentro del inventario del hospital,

e Mantener disponibles en ol lugar donde se encuentron estes preductos las Tarjstos da
Emergencla y Hojas de Soguridad,

* Sofolizar y rotular Ins drens y los ipl quo v prod quil ". -
siguiendo los lineamientos dispuestos en el PROGRAMA MANEIO SEGURO DE SUSTANCIA!\-’ “

QUIMICAS PGAMB-004,

* Ravisor Ins condiciones de transporte do p quimicos por n\égnlrn Ista ¥
dojar registro. Esta actividod puedo realizar on coordinacion con ¢los aroindlmlanlus
ostablecidos en el Haspllal utilizando los formates definidoes. - '\ e

» Se encuentra prohibldo hncer use de sustancins qufmlcn:’,:nnsﬁem\r}ns como pellgrosas
para  octividades de limpleza o desinfecclén que q!ubteg)cnntm In snlud y el medio

nmbiente, sin previo aviso o la oficina de Gestién Amb_lnrilul.\ .
e SN .

" ey tdeant; n N P o
. p cunlquior o do sust; 18 o productoes g o los arons de
gestién ambiental y/o Seguridnd y Snlud en el Trabajo.

* S| ullliza cllindros de gas compilmido h ns!;'h deben estar enrgados contra cofdas, con
las valvulas protegldas con capucho, alojados de fuentes de calor, debldnmente rotulados
con la condicién de llonado tllqnn/vjmln). pletograma de peligrosidad y tarjeta de
emergencla ubleada auruulIdu‘vnclus-lupumdus de los llenos, Esta condlcldn aplica para el

pof manlpulaclén de cllindros, Para completar las condiclanes de
dobe sollcitar esta Infermacién al area do gostién amblental,

alr nto, 1

Tl 4
d el

\
* Documentar, practlcas “de respuesta anle emergenclas por  sustanclns quimlcas
eoherentes\con las practicas definidas en ¢l Hospital dentro dal plan de emergencins o
demosifar u&cu’no:imiunlo de los procedimientos del hospital {Fugns de gos, derrames de

:gstnnclha\o \ombusllbra:. intoxicacién alimentarin).

)
2.3 Cohlrol de Vertimientos: El objetive es minimizar el impacto ambiental al recurso hidrico a
( fraves del cumplimlente de la normatividad ambiental vigente y de los procedimientos
(s

establecidos en el hospital,
24 Orden y Aseo: Esto practica tiene el propésito de minimizar fos Incidentes y
nccldantes, In contaminaclén visual y mejorar In productividad,

dabilldad Innd

Utllizar detergentea o agentes de limpleza con alto nivel de biod
disponible an el punto de use la ficha técnica y tarjotn do emergencia del producto y enviar
copfa de éstas al Aren de gestién ambiantal,
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= Establecer un programa de orden y aseo al interlor de ln empresn contzatista, Implementarlo
y mantenerlo ol ejecutar el objeto del contrato dentro del HUDN.

* Acogerse o ovolunciones periddicas, segin seco fa durncion del contrate, y dar
cumplimlento o lns recomendaclones que se emitan de estas evalunclones,

2.5 Uso de Recursos: Estas praclicas tienen el objeto de fomentar la proteccién de | 5
recursos naturales a través de un uso racional de los recursos. -

* Cunlqulera que sea el recurso natural que utlllee el contratlsta, dobe, ‘,damnﬂmr}ln
ndqulisiclén legal de éstos y control sobre los proveedores a través de la xlzunclg del
cumplimiento de requisitos logales en relaclén a licenclas y parmisos de oxplotaclén do los
recurses y calldad de los mismos (madora, agregados, productos quh‘ntnns enmbusilhlns.
onergin y ngua entre otros) N

+ Llevar los registros sobre las cantldades de recursos nd ﬁ’r du! 'y/o consumides y de In
calidnd de los mismos en el caso de combustibles, 7N -

= Evnluar los censumes, ldontlficando dosviaclones. cun\mlpnnio al uso raclonal de los
recursos y tomar los corractives nocesarios.

2,6 Elemantos do Proteccién Personal _ J
» Todo contratistn debe gurnnliznr Ia fnlrugu y repesicién de elementos de proteccion

personal en contldad y :n!ldad necesarla en funclén de los riesgos Idantificados y segiin In
vl que esté desar

« Conservar rnginllu\’de Iu enlrcgu de los EPI, con o debida Inducclon sobre uso adecuado y
mantenimlento, \\

Reallzar, et dicamente Inspecclones sobre ol uso y conservaclén de fos elementos de
p:nluclon Individual entregados,
AR

-Se deben establecer procedimientos de trabnjo seguro de acuerdo a las netividndes o
uiucu}nr al Interlor del HUDN, los cunles deben contener que EPI debe utilizorse,

sponsnble del seguimiento de la actividad, permiso de trabajo firmndo por responsable (si
corresponde o unn actividod de alto riesgo), en caso de no cumplir con lo dispuesto en el
procedimiento o de verificar por parte del HUDN In existancin de un riesgo o Ineumplimiento
de uso de EPI, Ia 6n tiene [a auté do jer In actividad antes o durante
su e] ién por medio de Iquier funeionario o la nri:lnn de S5T directamante.
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2,7 Inspecelén de Seguridad, El contratista,

= Scgin oplique en cuante ol tipo y duracién del contrate, debaerd tener un programa de
inspecclones planeadas donde se dellna su periodicidad, la cunl serda deflnida por In
empresa contralista, sin embargo el HUDN esta en I outonomia de realizar Inspecelonos

plonecadns o no planeadns de acuerdo a lo establecido por la organizacién, lns cunle
estaran encaminadas o Identificar diciones y aclos Insog en ol drea donde $e.
desempena la actlvidad, -

* Debe realizar el respectlvo Infarme que contenga las correcclones tomadas sobre os
hallazges cncontrades y ol plan de acclén con sus respectives tiempos dt ujucuulﬁn y
rosponsables, ‘. \

* Debe conservar copla 6 orlginnl de In lista de cheques o I'ovmn}o dn Inspucclnn plan de
aceldn e informe con soportes del cumplimiento de los carroplivos intdn: en el momento
de que el HUDN los requiera, P

\
2.8 Estandares de Seguridad './\ A\,

* Los contralistas deben tener identificadas Ins nclivldndu: deo alto riesgo dosarrolladas al
interior del Hospllal para lo cual debera contar coh programas direcclonados al control de lns
mismas que Incluyan permisos de trabajp y Dl’?:ndlmiunlus de trabajo sogure firmados por
personas idéneas en dichns ncllldudus\lnl -tunles deberan reposar en lo oficina de la
empresa contratista y de ser rnqu rldufo: el HUDN deberin ser presentados ol momento
de ser solicitados.

2.9 Aceldentes da TrnlJu]u'-'\ )
\

* Los contratistas dnben tener uno metodelogia establecida para el reporto e Investigaclén de
Incidento yac:lden!u e trabaje, de acuerdo o lo normatividad vigente en Celombin, I cunl
reflore Quo aglu In empresa contratante y contratista deben reallzar In Investigaelén del
ovento [An:lqurﬂu o incidente) por lo tanto ol contratistn debera Informar de mnnern
| medlnlu‘snbm los nccldentes que ocurran durante el eumplimlento de sus funclones al
In urlnr del” HUDN, Posterior n cllo debera dar cumplimlento al procedimiento de
‘igvos{lnuciun de accldentes de trabajo ostablecido per cf contratista, Con el fin de realizar
spgulmlento por parte del HUDN cl contratista debera remitlr eopla del cumplimiento de las

~-.rocomendnclones derlvadas de la Investigaclén del accidente al dia slgulente de su

f cumplimlonto.

2.10 Segurldond y Snlud en el Trabajo

Requerimlentos on SST para contratistas, antes de firmar ¢l contrate
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1. Persona responsable del SGSST quo cuento con licancia en 5ST vigente o cortificado do 50
horas en formacién an SST parn ejecucidn dol SGSST.

Politicn de Seguridad y Salud en ¢l Trabnjo

3. Idantificacién de pallgros, valoracian dao riosgos y doterminacién de controles.

Soportes de Convocatorin, conformacion y eleccldn del COPASST con sus respectlvas actas
de reunién mensual a partir do la fecha de conformacién. -
Certificndos Mediea Laboral I
. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. < :)

o

&

. Afillaclén Segurldad Socinl (EPS, ARL y AFP})
. Cronograma de Actlvidodes del SGSST Firmado por Representante Legal
. Elomantos de primeros Auxillos. (8ctiquin, camilla rigidn). '
10.Trabajos de Alte Riesgo: Cunlquier contratista que requiera eiu:utur nclivldn os de nlto
riesgo como ol trabajo on alturas, on espaclos confinados, uso y mnrls]n\iu plagulcidas o
sustancins quimlcas, encrgin peligrosa, trabajos en caliente, tdebe/ apllcar legislnclén
vigente exiplda para la cjecuclén de este tlpo de trghn]ng ©on sus respectivos soportes o
licenclas que acrediten la Idoneldad para ejecutar la labor,
11.El contrallsta deberd demeostrar In Idoneldnd de sus lrnhnjudum: de ncuerdo o In actividnd
dofinida en su contrato laboral de acuerdo a Ia‘naturaleza de la organizacién, presentado los
soportes requeridos como:
a, Cortificado da trabajo seguro en Itunu nchln“zado
. Cerllficade de Coordinndor de T(an[o Septro en Alturas
. Certlficado o asl la de | sobro | finod
., Cerlificado de examen, Psicnfialco para porta de arma (emprosa de seguridad)
. Programn de Pmtecclnln Cunl!u Caldas cuando se genere actividodes por encima de 1.50
metros de allurd, N
12.Parm los dusplnznrh‘ﬁthns que se deban realizar en vehiculos motorizados o no motarizados
por el pumfg{] contralista ol interior del HUDN, lo empresa debe demostrar el cumplimiante

w o n

o

[ - NI

del Plan estrotégico de seguridad vinl de ncuerdo n In Resolucién 1565 de 2014,

13, Envcn 0 da gllvidun‘as que requieran ol uso de andamios o escaleras, osta dobaran sar
certificndas: por personns compatentes en el area o el proveedor que los suministré.

c4 iPro _\dlmlnn!a para segulmiento de Contratlstas, Proveedores, Compras.

_Requerimlentes en 55T para conltratlstas postetlor a su Ingreso, una vez firmado el contrato,
N\
A * Informar con antlclpaclén, a Sogurldnd y Salud on ol Trabnjo, cada vez que Ingrese un
trabajador,

* Presentar el nuevo trabajndor: Examen laboral de ingreso, Afilincién o su ARL, Acta de

Entrega de elementos de Proteccldn p 1, evii o del p de Induceidn,
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e Remitlr certitieade de pago se Segurldad Soclal de manera mensual,
2.11 Emorgenclas

* Todos los contralistas deberan conocer ¢l plan do emorgoncins que tione ol Hospital para
alonder oventos de eslo lipe tanto de orlgen Interno como axtoerno,

= Aseg que los tinbajad 1ns rutas de evacuacion, Ins salidas de emergencing i

los puntos de encuentro y conocimiente de los personas que hacen parte de la Bllgndn purn\_
dor respuesta ante emergencias, Pd ‘}

\

« De lgual manera deberan contar con lo sigulente Informaclon: Plan empmsa.ia! de
emergencias que contemple; F LY
a, Anilisis de Amenazas ( N N
b. Invenlario de Rocursos )
¢. Analisis de Vulnorabilidad 2N
d. Plan do Accién: omergencias espacilicas, alluras, ospacios confinados y
e, Proparacién y ojecucldn ejarciclo do simulacra, ¢ N
. Plan de emorgencias por derrtnme de pw:[uu!ul quim{cnn siompro y cuando hagan uso do

alguna suslancia quo genoro riosgo. M,

{

2.12 Sennlizaclén y Demareaceldn ’ \‘ )

* Cada vez que aplique el conlratista debdri ulilizar seiiales de advertencia de peligros y de
normatividad en mgulldnd y- mutﬂo ambiente o cumplir por sus trabajadores o cunlquier
personn que ingrese al nrun dnmln se desarrollan las actividades.

s |gualmente dnhnrn llnmnrcul areas de circulacio || ient idn de
equipos y olras que so consideren necesarlas pora la seguridad do lns pul:nnns durante In
a]u:uuinn d :u- actividades,

213 }-1nn}lunlmieqlu Preventivo y Coriectivo

. 5ugun aplique el contratista debera tener un plan de mantenimiento preventivo
para maquinas, I herramientas, di itivos de control de [a contaminacion, recursos
da atencién de emergencias y demas elementos que lo requieran y que se utilicen dentro del
drea do ojecucion del objeto del contiato, con el propésito do provenir consecuenclos que
pedrian resultar del use Inadecuado y en mal estade de cualquier elemento de trabajo,

* Se deben conservar los registros de ojecucidn esle plan de moantenimiento per In empresa
conlralista en cuanto o aus equipos, herramientas y elementos de protaccion Individual en
caso de ser requeridos por el HUDN,
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3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
3.1 Jomnndns y recargos

= El contratista deberd respetar ln jornada maszima de trabajos establecida por la logislacién
Colombiana, .

= lgualmente deberd remunerar, de acuerdo con la ley, los recargos por trobajos nrg,llnmn)q ”
exiro a lo Jornada laboral, o por actividod en horarios nocturnos y festivos. [ W\

« El Hospilal vigitara, ol igual que todas Ins exigencins de esle anexo, el‘;um'\ll[\nle‘nln
de este requisilo con especial culdado, para lo cual se basara en los lu:,l:lrns dJ\nslsmn:in a
la jornnda laboral y desprendibles de pogo. Y \ ~\

f W T
)

3,2 Segurldad Soclal Integral

+ Todo contratista debe demostrar vigeneia en los panu: a In segwidad social en salud,
pensiones y riesgos laborales, los prime-us 10 dips de, cada.mes de la totalidad de aus
empleados o de manera Individual segdn aplique, N

3,3 Exdmencs Médlcos ('

e Los emplendos de contratl independientes deban ditor exdamenes médicos de

ingreso antes de inicior In nr.llmlm] los cunles deben estar en funcién del lipo de actividad y
del riesgo naocindo, Iguannnle al egrean.

3.4 Esatadisticas PO o ") )

= El contiatista deberd toner registro de In estadistica de accidentes de trabajo por lo
menos de ‘dns anos nnlcllnlns. incluidos indicaderes como frecuencia, indice do lesién
Incnpuauunl ¢ indice de severidad con su respeclivo andlisis y si es el caso acciones
cnlraclivun y seguimiento de las mismas. El regisiro del afo en curso debera ser remitido
d'emm de los 5 dins ol Iniclar mes a la Oficinn de Seguridad y Snlud en ol Trabnjo del HUDN,
(3.5 T{nbnlns noceturnos
X
\ }'- Cunndo sea necesarfio  realizar trabojes en Jornada nocturna, el contratista debe
2 g Idontifiear, evaluar y difundir los pellgres y lipos de emergencla, suministrar los elementos
de protacelén porsonal y demas dlsposiclones de seguridod y salud on el trabajo parn los
trabajos a realizar,

* Los ndores que se asi a jos nocturnos se les debe evaluar su estado de salud
mente por medicina Inboral con el fin de identificar posibles alecciones en su
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estodo de solud, realizar seguimiento de los misnios y nsesorarlos sobre In manera de evitar

problemas de salud refaclonados con su trabajo,

e Se debera Informar a In Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo o Emergencins sobre Ins
actividndes n desarrollar en horario nocturno cunnto estns senn consideradns do allo riesgo
o dan a aclividndes no rutinarias generadas por el contratista.

4, REQUISITOS ADICIONALES

* A criletio del roa do Geslién de Calidad, se podra solicitar, o travds de oficio o duanmu ﬂ:l
auditarias de segunda paite, el cumplimiento de estandares de calidad na:una:lus Jpara

el mantenimiento del 5.U.A y/o del SIGC - HSEQ,

'd

.. 2\
* Estar on disposicién de reciblr auditarins de segundn parte, programadas por ol HUDN, de

manera concertada para evaluar el cumplimiente de .

reglamentarlas,

req jalto)y o disposiclones
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